

ИНФОРМАЦИЯ
о чрезвычайных происшествиях
с котлами единичной мощностью до 100 кВт,
работающих на твердых видах топлива,
за период с 01.01.2016 по 15.06.2017

С начала 2016 года в Республике Беларусь произошло 17 чрезвычайных происшествий, связанных с разрывами отопительных котлов, работающих на твердых видах топлива, единичной мощностью менее 100 кВт.
Основное количество происшествий приходится на период оттепели, когда контроль за состоянием систем отопления, установленных в жилых домах, а также в административных, производственных и других помещениях, ослабляется.
Проведенная аналитическая работа указывает на то, что основной причиной разрывов котлов является замерзание систем отопления (расширительных баков) с прекращением циркуляции воды, что приводит к резкому повышению давления теплоносителя в  котле.
Замерзание систем отопления, как правило, происходит в чердачных помещениях при неутепленных или недостаточно утепленных расширительных баках, в тех случаях, когда котлы эксплуатируются на твердых видах топлива не постоянно, или при наличии сквозняков, воздействующих на систему отопления.
	В случае отсутствия циркуляции воды в системе отопления, при горении топлива внутри поверхностей нагрева котла происходит закипание воды, сопровождающееся ростом давления. При достижении критического давления поверхности нагрева котла разрушаются. Из-за выброса из поврежденного котла большого объема пара и пароводяной смеси происходит повышение давления внутри помещения и, как следствие, разрушение несущих конструкций здания.

Примеры разрушения котлов:
2016:
1). 04.01.2016  в помещении мини-котельной (1,5х2 м) жилого дома (ул. Западная,  г. Ляховичи,  Брестская область) произошел разрыв отопительного котла. В результате разрыва поврежден расширительный бак котла, кирпичная перегородка, перекрытие и шиферная кровля.  Пострадавших нет. Причина разрыва котла – отсутствие циркуляции воды в системе.








2). 06.01.2016  в помещении мини-котельной (3х4 м) жилого дома 
(ул. Уютная, г. Рогачев, Гомельская обл.,) произошел разрыв отопительного котла. Пострадавших нет. Причина разрыва котла – отсутствие циркуляции воды в системе.



3). 07.01.2016  в помещении мини-котельной  (3х4 м)  жилого дома 
(д. Черный лес, Логойский район, Минская обл.) произошел разрыв отопительного котла. В результате разрыва котла пострадал один человек, разрушена стена котельной. Причина разрыва котла – отсутствие циркуляции воды в системе.





4). 07.01.2016  в помещении мини-котельной  (3х3 м)  жилого дома 
(ул. Бранкевича, г. Миоры, Витебская обл.)  произошел разрыв отопительного котла. В результате разрыва котла разрушена стена топочной, повреждена кровля. Пострадавших нет. Причина разрыва котла – отсутствие циркуляции воды в системе.





[bookmark: _GoBack]5). 26.01.2016 в помещении мини-котельной (1,2х2 м) жилого дома 
(ул. Тракторная, г. Могилев) произошел разрыв отопительного котла на твердом топливе. В результате разрыва котла повреждено 4 кв. метра внутренней перегородки котельной жилого дома. Пострадавших нет. Причина разрыва котла – отсутствие циркуляции воды в системе.








6). 06.02.2016 в помещении кухни (2х3 м) жилого дома (2-й пер. Маличевского, г. Жлобин, Гомельская обл.) произошел разрыв отопительного котла на твердом топливе. Хозяйка жилого дома была госпитализирована с ожогами 1-3 степени (20 % тела). Причина разрыва котла – отсутствие циркуляции воды в системе.








7). 20.03.2016 в помещении мини-котельной (4х4 м) молочно-товарной фермы СУП «Озерицкий-Агро», расположенной в д. Задомля Смолевичского района Минской области, произошел разрыв отопительного котла на твердом топливе. В результате чрезвычайного происшествия в мини-котельной разрушены 2 стены, произошло обрушение железобетонных плит перекрытия, повреждены 2 котла. Пострадавших нет. Причина разрыва котла – отсутствие циркуляции воды в системе.








8). 26.03.2016 в мини-котельной (5х6 м) на территории филиала «Автобусный парк № 2» ОАО «Гомельоблавтотранс» (г. Мозырь, Гомельская область) произошел разрыв отопительного котла  на твердом топливе. В результате разрыва котла произошло обрушение железобетонных плит перекрытия. Пострадавших нет. Предполагаемая причина разрыва –  отсутствие циркуляции воды в системе.







9). 27.03.2016 в мини-котельной (3х8 м), пристроенной к административно-бытовому корпусу ДКУСП «Глубокская ПМК-48» 
(ул. Озерная, 8, г.п. Подсвилье, Глубокский район, Витебская область) произошел разрыв отопительного котла на твердом топливе.  
В результате разрыв котла разрушено две стены в мини-котельной, повреждена кровля. Пострадавших нет. Предполагаемая причина разрыва – отсутствие циркуляции воды в системе.




2017:
1) 08.01.2017 произошел разрыв отопительного котла на твердом топливе без последующего горения в помещении котельной (2х3м) жилого дома по ул. Горького в г. Любань Минской области. В результате разрыва котла произошло обрушение кирпичных стен здания общей площадью 30 кв. метров (разрушены: помещение котельной и отопительный котел). Пострадавших нет. Предполагаемая причина разрыва – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств (отсутствие циркуляции теплоносителя в системе).
2) 13.03.2017 произошел разрыв отопительного котла на твердом топливе (КТС-16, мощность 16 кВт, 2014 г.в.) без последующего горения в помещении топочной (3х3м) каркасного торгового здания ЧТПУП «Шпара и К» в г. Новогрудке Гродненской области по ул. Советской, 42. В результате разрыва котла повреждены котел и 20 кв. метров обшивки наружных стен, разрушены 2 внутренние кирпичные перегородки. Пострадавших нет. Предполагаемая причина разрыва – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств (отсутствие циркуляции теплоносителя в системе).
3) 13.03.2017 произошел разрыв отопительного котла на твердом топливе без последующего горения в помещении топочной (3х6м), пристроенной к жилому дому в д. Ганцевичи Ганцевичского района Брестской области. В результате разрыва котла повреждены котел и 8 кв. метров наружных стен топочной. Пострадал хозяин 1975.г.р., неработающий (получил закрытый перелом левого бедра, госпитализирован). Предполагаемая причина разрыва – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств (отсутствие циркуляции теплоносителя в системе).
4) 11.06.2017 произошел разрыв отопительного котла на твердом топливе без последующего горения в помещении (3х3 м) жилого дома в агрогородке Занарочь Мядельского р-на Минской области по ул. Октябрьской. В результате разрыва уничтожен котел, повреждены перегородки, получил ожоги 1-2 степени (30% тела) хозяин 1983 г.р., пастух ОАО «Занарочанский», который госпитализирован. Причина разрыва устанавливается.

С целью предотвращения разрывов мини-котельных субъектам хозяйствования необходимо:
1.Обеспечить эксплуатацию котлов обученным персоналом, прошедшим обязательные медицинские осмотры, обучение, стажировку, инструктаж по охране труда и проверки знаний по вопросам охраны труда, в области промышленной безопасности и имеющие удостоверение на право обслуживания потенциально опасных объектов.
2. Своевременно проводить техническое освидетельствование котлов с целью определения их работоспособности.
3. Предотвратить возможность доступа в мини-котельные посторонних лиц.
4. Эксплуатацию котлов осуществлять в соответствии с инструкциями по эксплуатации и технологическими схемами. 
5. Регулярно проверять работоспособность предохранительных устройств, звуковой и световой сигнализации.
Информация о чрезвычайных ситуациях за период с 2009 по 2017 год, произошедших при эксплуатации мини-котельных, приведены в приложении 1. 
С целью предотвращения разрывов котлов необходимо выполнять рекомендации, отраженные в памятке Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь по безопасной эксплуатации бытовых котлов, работающих на твердых видах топлива, приведенной в приложении 2.










Приложение 1
	ИНФОРМАЦИЯ

о чрезвычайных ситуациях, произошедших при эксплуатации бытовых отопительных котлов на 15.06.2017



	


Количество
ЧП
за период с 2009 года по текущий период 2017 года



	
в том числе по областям и г. Минску:


	
	Брестская область
	Витебская область
	Гомельская область
	Гродненская область
	Минская область
	Могилевская область
	г. Минск

	74
	8
	6
	13
	6
	28
	13
	–




Произошедшие чрезвычайные происшествия с разбивкой по годам:
	


Годы



	
Количество ЧП по областям:

	

	
	Брестская
	Витебская
	Гомельская 
	Гродненская
	Минская
	Могилевская
	г. Минск
	Итого

	2017
	1
	–
	–
	1
	2
	–
	–
	4

	2016
	1
	2
	5
	–
	4
	1
	–
	13

	2015
	–
	–
	1
	1
	3
	1
	–
	6

	2014
	2
	–
	1
	–
	4
	4
	–
	11

	2013
	–
	1
	–
	1
	1
	1
	–
	4

	2012
	–
	1
	–
	1
	2
	2
	–
	6

	2011
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	-

	2010
	3
	1
	3
	–
	4
	4
	–
	15

	2009
	1
	1
	3
	2
	8
	–
	–
	15

	ИТОГО
	8
	6
	13
	6
	28
	13
	–
	74
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MACWTAS  MIOMOLLL

ExxeroaHo B Pecnybnuke benapycb nponc-
xoanT 6onee 10 B3pbIBOB GbITOBLIX KOTNOB, B
pesynbTaTe KOTOPbIX IMGHYT oAy

OCHOBHOE KONIMYeCTBO upezauuaﬁnhlx
POMCLUECTBIIA PUXOANTCA Ha HAYaso OTOMUTENb-
HOrO CE30Ha, 47151 KOTOPOro XapaKkTepHa MoNoXM-
TenbHas TeMnepaTypa Bo3A4yxa B AHEBHOE BpeMsl.

Houblo cToNGMK TepMOMETpa OnyckaeTcs
HIDKe HyNeBoii OTMETKM, UTO NPUBOAWT K 3aMep3a-
HUIO TPy60NPOBO/AOB M PaCcLUMpUTENbHBLIX 6aKoB C
IpeKpaLLEHNEM LMPKYTISILIN BOAbI.

OUMCTUTL MOBEPXHOCTY BHYTPU KOTAa U
AbIMOXOAbI OT CaXMW. BbINONHUTL npu NEOGXOAM'
MOCTM NX PEMOHT;

NpOBECTW PEBU3NIO UNN 3aMEHUTL Ha
MCNpaBHYO 3aNOPHYIO U NPeAO0XPaHUTENbHYIO
apmatypy;

MPOMbITb CUCTEMY OTOMNEHUA U 3anon-
HWTb €€ BOAOIA;

y6eanTbCca B repMeTMYHOCTM KoTNa n
CUCTEMbI OTONNEHNS;

TeNnon301MpoBaTh HaXOASWMECS Ha
YepAake 1 B HeoTan/IMBaeMbIX NOMELEeHUAX Tam
Tpy6ONpoOBOALI M PaCLUMPUTENbHbII 6aK.

namsrca sapuant 1 - Hamster PDF Reader

OcHOBHOE KOnMHECTBO Ul € 6BTOBbIMM KOTIaMM NPUXORHTCA Ha Hasano
OTONMTEHOTO Ce30Ha.

NPU PO3XXUTE KOT/A YBEAUTECH, YTO

UMPKYNAUMA KAHAZbI
TENNOHOCUTENA ‘AbIMOXOAOB
‘OBECMEYEHA (CBOBOAHbBI

e

[ABIEHUE N0 MAHOMETPY,
YCTAHOB/IEHHOMY HA KOT/IE,
COOTBETCTBYET HOPME

VCnonb30BaTL Camoenbiie A KCnnyaTpoBaTb KOT
s

Koo, He oBopyRORaHHbE C Hencnpaasbin
aBTOwaTHKOR BesonacHoCTH WanoweTpann
1 KOHTPOREHOMEDHTET b e —
npvGopann yTpoicTEam

nposommopacronykoma R xpans pagow
mowarcycrmnwpyrain [ cromonropoue
S0 GTonMTEr warepian

Cacrene L

©Unporpagua @

Vicroumm: M4C Benapycu.

Pa6oTy No MOHTaXy 6bITOBbIX BOAOrPeii-
HbIX KOT/IOB M OTOMUTENbHOI CUCTEMbI BbINOHSTb
TONbKO CMNaMM Cneunann3npoBaHHbIX OpraHnsa-
uwit,

PaboTHMKaM, BbINOMHSIOWMM PabOoTkl N0
MOHTaXy 1 HaNlaaKe KOT/I08, POBOANTL ObyueHme
nonb3oBaTeneii C 0TMETKOI 06 3TOM B NacropTe
KoTna.

anZHaKaMVI OTpaBneHusa ABNATCA:
TSHKECTb B rONIOBE, CUbHOE cepaLiebneHie, WyM B
Ywax, rofioBokpyxeHue, obuias cnabocTb, TOWHO-
Ta, pBOTa, OAbIWKA, HapyLWeHWe ABUraTeNbHbIX
YHKUMIA.

B Liensix oka3aHus NepBoii NoMoLLy nocTpa-
[NaBleMy OT OTPaB/IeHNs yrapHbIM ra3oM cneayeT
TIPUHSITH CIIEAYIOWINE MEPbI:

BbLIHECTN NOCTPaAaBIIEro Ha CBeXMi
BO3AlyX, TEN/IO YKyTaTh ¥ He AABaTb YCHYTb;

BbI3BaTh CKOPYIO MEAMLIMHCKYIO MOMOLLb;

npu nNoTepe CO3HaHUA AaTb NOHIOXaTh
HalaTLIPHbIN CMPT.
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